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ANVISNINGAR

ENTREPRENADGRANS FUR SPILLVATTENLEDNING: 1,0 M UTANFOR HUSLIV.

ENTREPRENADGRANS FUR KALLVATTENLEDNING:

1,0 M OVANFUR BOTTEN T GAVELGROP.

FORINSTALLNINGSVARDEN FUR STRYPVENTILER SV1 OCH SVZ2 ANGES I ANTAL VARV.

FORINSTALLNINGSVARDEN FOR STRYPVENTILER PA RADIATORER ANGES I ANTAL VARV
FRAN HELT UPPSKRUVAT LAGE.
FRAN- OCH TILLUFTSMANGDER ANGIVNA T LITER/SEKUND.

HANVISNINGAR

KULVERTPLAN, SE RITN. V3:1.
SEKTIONER OCH DETALJER, SE RITN. V5:1

RITNINGSBETECKNINGAR

VARME

VS6 VARMELEDNING, SMS 1390 SERIE 2

vs9 VARMELEDNING, SMS 139

AV4 AVSTANGNINGSVENTIL RSK 440 48

sV2 STRYPVENTIL RSK 439 16

TK TOMRORSKASSETT TYP RUR-PAC

PR PROPPNING AV TOMRURSKASSETT MED GRUNDMURSLUCKA

TR TOMRUR AV SPIRALFALSAT PLATROR

SANITET

KV KALLVATTENLEDNING, SMS 1390 SERIE 2

KV4 KALLVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING

VI VARMVATTENLEDNING, SMS 1890 SERIE 2

V4 VARMVATTENLEDNING, SMS 1891 MED ISOLERING

Ve VARMVATTENCIRK.LEDNING, SMS 1890 SERIE 2

s7 SPILLVATTENLEDNING, PEH

59 SPILLVATTENLEDNING, MARKAVLOPPSRUR KP-KLASS T

AV13 AVSTANGNINGSVENTIL, AJ 3605

AV14 AVSTANGNINGSVENTIL, AJ 2205

B GOLYBRUNN AV PLAST RSK 711 38 14

BK2 BADKAR MED FRONT OCH GAVEL

BL1 BADKARSBLANDARE MED DUSCHANORDNING RSK 811 38 05

BL2 DISKBANKSBLANDARE RSK 830 20 02

HM22 DISKBANKSBESLAG MED VATTENLAS RSK 800 86

1K1 PROPPNING FOUR DISKMASKIN MED AVSTANGNINGSVENTIL

1K2 INKOPPLING AV TVATTMASKIN TILL VATTEN OCH AVLOPP

R RENSROR PA AVLOPPSSTAM

R1 RENSANORDNING ENLIGT DETALJRITN.

St SLITSLUCKA

SL SLITSLUCKA, BRANDKLASS B30

SV STRYPVENTIL-VVC RSK 489 10

TR TOMROR AV SPIRALFALSAT PLATROR

7S1 TVATTSTALL MED BLANDARE OCH VATTENLAS

VK VATTENKLOSETT

VUK) VAGGVATTENUTKASTARE RSK 431 63 11

VYM) PASSBIT MED AVSTANGNINGSVENTIL FUR VARMVATTENMATARE

VENTILATION

FI77 7 77 FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR

£3 FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR, UTV. ISOL A30

F12 FRANLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATROR, UTV. ISOL 25 MM OCH
MED FUKTSPARR

Tl TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALSAT PLATRUR,

T2 TILLUFTSKANAL AV SPIRALFALCAT PLATROR, UTV. ISOL 25 MM OCH
MED FUKTSPARR

FO FRANLUFTSDON, KONTROLLVENTIL

Fha VARMEVAXLARENHET MED SPISKAPA

FU5 FRANLUFTSDON, KONTROLLVENTIL MED TIMER

K10 INKOPPLING AV TORKTUMLARE TILL VENTILATIONSSYSTEMET

K11 DRANERINGSLEDNING OCH VP-ROR FOR VARMEVAXLARE

LD LJUDDAMPARE , LJUDFALLA

7D TILLUFTSDON, YTTERVAGGSGALLER

D4 TILLUFTSDON, VAGGMONTERAT
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